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dos extintores de incêndio
Indicação de localizaçãoEXTINTOR 

DE INCÊNDIO

- Simbolo: Quadrado

- Pictograma: Fotolumines
- Cor de Fundo: Vermelha

cente

SÍMBOLOS GRÁFICOS P/ SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ABNT - NBR - 13434 / 13437 / 13434 - 2

CÓDIGO SIMBOLO APLICAÇÃOSIGNIFICADO FORMA E COR

- Pictograma: Fotolumines

14 - Simbolo: Retangular
- Cor de Fundo: Verde

cente 

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

de emergência a ser

para indicar o seu acesso.
afixada acima da porta

Indicação de uma saída

- Simbolo: Retangular (esquerda ou direita) de 

- Pictograma: Fotolumines

13
- Cor de Fundo: Verde

cente 
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE

L = 2.0 h 

fixado em colunas.
especialmente para ser
saída de emergência,

Dimensões mínimas:

Indicação do sentido

Indicação de localização
24 MANGOTINHO

do mangotinho

- Simbolo: Quadrado

cente

- Cor de Fundo: Vermelha
- Pictograma: Fotolumines

- Pictograma: Fotolumines

15

cente 

- Cor de Fundo: Verde
- Simbolo: Retangular

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA Nota: A seta indicativa deve

ser posicionada de acordo
c/ o sentido a ser sinalizado.

Indicação do sentido
de acesso a uma saída
por rampas.

16

Indicação do sentido de
fuga no interior das escadas

descendo ou subindo.

ser posicionado de acordo
O desenho indicativo deve

c/ o sentido a ser sinalizado

Indica direita ou esquerda,
EMERGÊNCIA
ESCADA DE

- Simbolo: Retangular

cente 
- Pictograma: Fotolumines
- Cor de Fundo: Verde

Indicação da saída de- Cor de Fundo: Verde

17 emergência, utilizada como

(seta ou imagem, ou ambos)
grama fotoluminescente
complementação do picto

- Mensagem "SAÌDA" e ou

50 mm.IV

EMERGÊNCIA c/ altura de letra sempre
direcional: fotoluminescente
pictograma e ou setaSAÍDA DE

DETALHE "A" DO EXTINTOR FIXADO 
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