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Toampa metalica com rebordo
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MATERIAIS DO RESERVATORIO ELEVADO EXISTENTE UND | QUAN
1 | TUBO PVC/PBA @ 50MM - COMPRIMENTO L =6 M VR | 06
2 | CURVA 90° PVC/PBA @ 50MM UND | 04
3 | CONJUNTO CHAVE BOI PARA RESERVATORIO UND | o1
4 | ABRAGADEIRA UND | 16
5 | TUBO PVC/PBA @ 50MM - COMPRIMENTO L = 5,10 M UND | o1
6 | TUBO PVC/PBA @ 50MM - COMPRIMENTO L = 1,35 M UND | 01
7 | REGISTRO PVC/PBA @ 50MM UND | 01
Avenaria de Tijolo macigo
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Tampa — concreto armado
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DIAMETRO E INCLINAC&O DA TUBULAC&O Contropiso - concreto simples

CONFORME INDICADO NO PROJETO

CAIXA DE INSPECAO
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BLOCO DE ANCORAGEM

VEM DO POCO
ABASTECIMENTO
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REV DESCRlQAO DA REVISAO EXEC [APROV DATA
MUNICIPIO DE CONCEICAO DE ARAGUAIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRANCHA
VILA BRADESCO 04-05
PROJETO BASICO RESP. PROJETO:
RESERVACAO
VOLUME DE 20M?
DES. CAD: DATA: ESCALA: RESPONSAVEL TECNICO
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ABNT-Formato A2 - 594mmx420mm




